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УТВЕРЖДАЮ 
директор МБОУДОДI ЦРТДиЮ «Гармония»

7» Л-Б.Бороздина
ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении Предписания Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) № 8.21/01125-Т от 02.09.2014 г.

№
п/п

Выявленные нарушения Срок
исполнения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Узел учета тепловой энергии и теплоносителя основного 
здания не допущен в эксплуатацию в порядке, 
установленном действующими правилами

До
15.09.2014 г.

Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Выполнено

2. Узел учета тепловой энергии и теплоносителя здания 
мастерских не допущен в эксплуатацию в порядке, 
установленном действующими правилами

До
15.09.2014 г

Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Выполнено

3. Не представлен Акт допуска в эксплуатацию коммерческого 
узла тепловой энергии и теплоносителя основного здания

До
15.09.2014 г

Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Выполнено

4. Не представлен Акт допуска в эксплуатацию коммерческого 
узла тепловой энергии и теплоносителя здания мастерских

До
15.09.2014 г

Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Выполнено

5. Не опломбированы термометры сопротивления, входящие в 
состав коммерческого узла учета тепловой энергии и 
теплоносителя, установленные на «прямом» и «обратном» 
трубопроводах основного здания

До
15.09.2014 г

Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Выполнено

6. Не опломбированы расходомеры- счетчики, входящие в 
состав коммерческого узла учета тепловой энергии и 
теплоносителя, установленные на «прямом» и «обратном»

До
15.09.2014 г

Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Выполнено



трубопроводах основного здания
7. Не опломбирован теплосчетчик-регистратор, входящие в 

состав коммерческого узла учета тепловой энергии 
основного здания

До
15.09.2014 г

Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Выполнено

8. Отсутствуют термометры сопротивления, входящие в состав 
коммерческого узла учета тепловой энергии и 
теплоносителя, установленные на «прямом» и «обратном» 
трубопроводах здания мастерских

До
15.09.2014 г

Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Выполнено

9. Отсутствует теплосчетчик-регистратор, входящий в состав 
коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя 
здания мастерских

До
15.10.2014 г.

Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Выполнено

10. Не представлен паспорт на теплосчетчик-регистратор, 
входящий в состав коммерческого узла учета тепловой 
энергии и теплоносителя здания мастерских

До
15.09.2014 г

Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Выполнено

11. Не представлены паспорта на расходомеры-счетчики, 
входящие в состав коммерческого узла учета тепловой 
энергии и теплоносителя здания мастерских

До
15.09.2014 г

Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Выполнено

12. Не представлен паспорт на термометры сопротивления, 
входящий в состав коммерческого узла учета тепловой 
энергии и теплоносителя здания мастерских

До
15.09.2014 г

Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Выполнено

13. Отсутствует проект на коммерческий узел учета тепловой 
энергии и теплоносителя основного здания

До
15.09.2014 г

Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Выполнено

14. Отсутствует проект на коммерческий узел учета тепловой 
энергии и теплоносителя здания музыкальной студии

До
15.09.2014 г

Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Выполнено

15. Отсутствует проект на коммерческий узел учета тепловой 
энергии и теплоносителя здания мастерских

До
15.09.2014 г

Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Выполнено

16. Отсутствуют акты раздела границ балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности

До
15.09.2014 г

Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Выполнено



теплоснабжающей организации и потребителя
17. Здание музыкально-хоровой студии не оснащено приборами 

учета используемых энергетических ресурсов
До сентября 

2015 г.
Сергеева Е.В., зам. 
директора по АХР

Не подошел 
срок

Ответственная за выполнение:
Зам. директора по АХР ■ fit, Е.В.Сергеева 
Конт. Тел. (3955) 54-05-78


